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Wichtige Informationen
Lesen Sie die beigelegten  Sicherheitshinweise 
unbedingt vor  Installation und Inbetrieb  nahme 
des Systems / Produkts. 

Fehlinstallationen können  Funk tions störun gen 
und Schäden verursachen sowie zur  Gefahr 
für Benutzer und Fachhandwerker werden.

Für unsachgemäße Bedienung und nicht be-
stimmungsgemäße Verwen dung übernimmt 
der Hersteller  keine Gewährlei stung.

Elektrische Verdrahtungen und Installationen sind 
von einer Elektrofachkraft gemäß DIN VDE 105-100 
durchzuführen�

Leitungen nur an vorgegebenen Positionen 
 einführen� Gewährleistungsübernahme nur bei 
Verwendung der vorgeschriebenen Leitungstypen�

Bei Montage von zentralen Steuereinheiten DIN 
VDE 100-701 beachten�

• Münzautomaten in einem spritzwasser-
geschützten Vorraum einbauen

• Steuerschränke in trockenem Raum  montieren 

Bei Wassertemperaturen von über 45 °C besteht 
Ver brühungs gefahr!
Das Arbeitsblatt DVGW W 551 ist zu beachten!

Zur Vermeidung von Beschädigungen an Funktions-
bauteilen, Funktionsstörungen sowie Wasserschä-
den Betriebsdrücke gemäß vorgegebener techni-
scher Daten einhalten�

Wasserzufuhr vor Montage und Demontage 
wasser führender Bauteile und Armaturenkompo-
nenten unterbrechen�

Vor und nach Montage Leitungen gemäß DIN EN 
806-4 bzw ZVSHK-Merkblatt „Spülen, Desinfi zieren 
und  Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen“ 
spülen�

Produkt in frostfreier, trockener Umgebung lagern�

Befestigungsmaterial im Lieferumfang auf Verwend-
barkeit für aktuelle Wandbeschaffen heit prüfen�
Nur Befestigungsschrauben aus nichtrostendem 
Stahl einsetzen�

Wartungs- und Instandhaltungsverpfl ichtung gemäß 
VDI/DVGW 6023 bzw� DIN EN 806-5 beachten�

Bei vorübergehender Stilllegung von  Armaturen 
oder anderen wasserführenden Bau teilen DIN 
1988-200 bzw� VDI/DVGW 6023 beachten�

Kleinteile wie zum Beispiel Schrauben,  Dichtungen 
oder andere aus Metall oder Kunststoff bestehen-
de Teile nicht in den Körper einführen oder ver-
schlucken! Dies kann zu gesundheitlichen  Schäden 
bis zu lebens bedrohenden Situationen führen!

Vor der Reinigung von Bauteilen unbedingt die An-
wendungshinweise des Reinigungsmittels lesen! 
Vor der Anwendung des Reinigers Rücksprache mit 
einer qualifi zierten Fachkraft halten�

Wasserführende Abschnitte von Bauteilen sind 
stets nur mit Wasser zu betreiben! Öle oder ande-
re Flüssigkeiten sind für den Betrieb nicht geeignet 
und können zu Beschädigungen und Funktions-
ausfall des Bauteils führen�

Die Verwendung CONTI+ fremder Ersatzteile kann 
zu Beschädigungen des Bauteils führen und bedingt 
ein unmittelbares Erlöschen der Gewährleistung�

Batterien nicht in den Hausmüll 
 geben� Verpfl ichtung zur Rückgabe 
an kommunale Sammelstellen oder 
Handel�
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CONTI+ Service APP zur kabellosen Kommunikation mit allen elektronischen CONTI+ 
Duschpaneelen, Unterputzduschen, Waschtischarmaturen und Urinalarmaturen im 
 gewerblichen, öffentlichen oder halböffentlichen bis hin zum privaten Bereich�
Die CONTI+ Service APP gewährleistet in Verbindung mit der  CONTI+ BLE  Converter 
 smarte und sichere Kommunikation von  Armaturen mit mobilen Endgeräten in 
 deutscher und englischer Sprache�

Die CONTI+ Service APP kann auf Smartphones 
und Tablets aus Google Play oder dem App Store 
 heruntergeladen werden�

Google Play Store Apple App Store

Der CONTI+ BLE Converter dient als Bluetooth®-Sender  
und -Empfänger für die Einzelarmaturen� Er kann ent-
weder als Festinstallation in der einzelnen Armatur ver-
bleiben oder als mobile Einheit für mehrere Armaturen 
verwendet werden; hierbei können Einstellungen und 
Protokollierung jeweils nur für die gerade verbundene 
Armatur durchgeführt werden�

Systembeschreibung

Systemkomponenten

DE
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Tablet / Smartphone

Waschtischarmaturen
Lavatory faucets

Unterputzduschen
Showers concealed

Duschelemente
Shower elements

Urinalarmaturen
Urinal fittings

Waschtischarmaturen

Tablet / Smartphone

Unterputzduschen Urinal-ArmaturenDuschpaneele

HINWEIS: Eine Gruppierung / Mehrfachauswahl von Armaturen ist nicht möglich� Es 
kann immer nur eine Armatur zur gleichen Zeit eingestellt und bedient werden�

Verbindungsschema

DE
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Waschtischarmaturen

BLE Converter und Batterie mit geeignetem Befestigungsmittel (z�B� Klettband) unter 
dem Waschtisch befestigen und gemäß Abbildung verbinden�
Verkabelungshinweise auf Seite 11 beachten!

6V Batterie

6V / DC 
Netzstecker

BLE
Converter

oder

Installation BLE Converter

DE
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Piezo Key-Switch
potential-free
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V2V1
Power
6,75 VDC

Power

oder

Unterputzduschen

Elektrokomponenten mit geeignetem Befestigungsmittel (z�B� Klettband) im 
 Rohmontagekasten befestigen und  gemäß Abbildung verbinden�
Verkabelungshinweise auf Seite 11 beachten!

Für die Steckverbindungen bitte die Beschriftung des Etiketts auf der Steuerung be-
achten� Der BLE Converter muss zwischen Spannungsquelle und Steuerung verbun-
den werden�

Netz

12
V

 / 
D

C
 E

in
ga

ng

Batterie
BLE

Converter

Installation BLE Converter

DE



9

CONTI Sanitärarmaturen GmbH | Hauptstraße 98 | 35435 Wettenberg | Deutschland | Tel. +49 641 98221 0 | Fax +49 641 98221 50 | info@conti.plus
www.conti.plus | Druckfehler und Irrtümer sowie technische und maßliche Änderungen vorbehalten. | Errors and technical changes remain reserved.

Verteiler

Power

oder

Duschpaneele

Elektrokomponenten mit geeignetem Befestigungsmittel (z�B� Klettband) an der Rück-
wand des Duschpaneels befestigen und  gemäß Abbildung verbinden�
Verkabelungshinweise auf Seite 11 beachten!

Für die Steckverbindungen bitte die Beschriftung des Etiketts auf der Steuerung be-
achten� Der BLE Converter muss zwischen Spannungsquelle und Steuerung verbunden 
werden�

Batterie

BLE Converter

Steuerung

Piezo-Taster

Netz

12
V

 / 
D

C
 

Ei
ng

an
g

Installation BLE Converter

DE
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Urinal-Armaturen

Elektrokomponenten mit geeignetem Befestigungsmittel (z�B� Klettband) im 
 Rohmontagekasten befestigen und  gemäß Abbildung verbinden�
Verkabelungshinweise auf Seite 11 beachten!

BLE Converter BLE Converter

Batterie

6V

Netz

Installation BLE Converter

DE
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IP68

Verkabelungshinweise

Netz Batterie extern

Bei der Installation 
von Kabeln Tropf-
schlaufen bilden!

oder
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Hinweis! | Note!

Hinweis! Wartungsverpfl ichtung

Hinweis! Potentialausgleich

Hinweis! Elektroinstallation

Hinweis! IP68-Verbindung

Hinweis! Befestigung

Note! maintenance obligation

Note! potential equalization

Note! electrical installation

Note! IP68-Connection

Note! fi xation

Wartungs- und Instandsetzungsverpfl ichtungen 
 beachten gemäß:
 ▪ VDI/DVGW 6023 Blatt I

 ▪ Merkblatt 60�07 der Deutschen Gesellschaft 
für das Badewesen e� V�

 ▪ DIN EN 806-5
Die Zeitabstände für regelmäßige  Wartungen richten 
sich nach Wasserqualität und Benutzungs häufi gkeit 
(jedoch mindestens 1 x pro Jahr).

Für zusätzlich nötigen örtlichen Potenzialausgleich 
Kupferleitung von mindestens 6 mm² verwenden. 
Bei der Montage sind folgende gesetzlichen Bestim-
mungen durch die ausführende Elektrofachkraft 
einzuhalten: 
 ▪ DIN VDE 0100 Teile 701 und 702

Bei Nichtbeachten haftet die ausführende Firma.  

Zwingend erforderliche Verbindungsleitungen sind 
bauseits in einem Schutzrohr/Leerrohr zu verlegen und 
anzuklemmen.
 ▪ jeweils erforderliche Leitungstypen sind in den entsprechen-
den Montageanleitungen angegeben�

 
Die elektrische Verdrahtung darf nur von einer 
Elektro fachkraft gemäß DIN VDE 105-100 durch-
geführt werden. 

Schutzart IP68 nur bei korrekter Montage 
 gewährleistet.
 ▪ Bei Anschluss auf Steckermarkierung achten� 

 ▪ Steckverbindungen ohne Zugspannung und trocken 
 vollständig zusammenführen�

 ▪ Erst nach Kontrolle und Zuordnung der Steck verbindungen 
Spannung zuführen�

Der im Lieferumfang enthaltene Befestigungssatz 
dient dem universellen Einsatz. 
Vor der Montage ist auf einen geeigneten Untergrund 
zu achten! Das Befestigungsmaterial ist den örtlichen 
Gegebenheiten anzupassen.

Maintenance and repair obligations 
in accor dance with:
 ▪ VDI/DVGW 6023 Sheet I

 ▪ Leafl et 60�07 of the German Bathing Association 
(Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e� V�)

 ▪ DIN EN 806-5
The intervals for regular maintenance depend 
on the water quality and frequency of use 
(but at least once a year).

For additional necessary local equipotential 
 equalization use copper cable of at least 6 mm². 
The following legal regulations must be  ob served 
by the qualifi ed electrician during installation: 
 ▪ DIN VDE 0100 parts 701 and 702

In the event of non-observance, the contractor 
is liable.

Mandatory connecting cables are to be laid and 
 clamped on site in a thermowell / empty conduit.
 ▪ The required cable types are specifi ed in the corresponding 
installation instructions� 
 

Electrical wiring may only be carried out by a quali-
fi ed electrician in accordance with DIN VDE 105-100.

Protection class IP68 is only guaranteed 
if installed correctly.
 ▪ When connecting, pay attention to the connector marking� 

 ▪ Connect the plug connections completely without tension 
and dry�

 ▪ Only apply voltage after checking and assigning the plug 
connections�

The mounting kit included in the scope of delivery 
is for universal use. 
Before installation, a suitable substrate must be 
ensured! The fi xing material must be adapted 
to the local conditions.

BLE Converter

DE
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Allgemeine Hinweise

Der BLE Converter muss immer zwischen Spannungsquelle und Steuerelektronik ver-
bunden werden�

ACHTUNG

Bei allen kompatiblen Armaturen, die batteriebetrieben sind, kann der BLE Converter 
nur für kurze Zeit verwendet werden� Andernfalls wird die Batterie sehr schnell ent-
laden (1 - 2 Wochen)�

Service APP kann in Kombination mit allen kompatiblen CONTI+ Waschtisch-, Dusch- 
und Urinalarmaturen ab Baujahr 2018 verwendet werden (Kompatible Produkte sind 
in unserem Katalog gekennzeichnet)� 

Die Standortabfrage muss für das Mobile Endgerät aktiviert sein um die Funktionen 
der APP vollständig nutzen zu können�

Weitere Angaben zur Anzeige der Spannungsversorgung im Kapitel Geräte verwalten  
auf Seite 15�

Angaben zu Batteriebetriebenen Armaturen

!

!

!

!

!

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Batterietyp Batterie voll Batterie schwach Batterie leer

Lithium 6,0 V 5,7 V 5,6 V

Alkali (4 Stk�) 6,0 V 4,29 V 3,6 V

Hinweis Sensor LED blinkt rot 
Ventil öffnet noch – Wechsel 

der Batterie einplanen

Sensor LED blinkt rot 
keine Ventilschaltung

DE
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Allgemeine Funktionen App-Einstellungen

App über die 
 Verknüpfung starten�

Registrierung
(Internetverbindung erforderlich)

Nach Registrierung mit 
Nutzerdaten  anmelden�
(Internetverbindung erforderlich)

Starten | Registrieren | Einloggen | Menü

Um allgemeine Funktionen aus dem Menü links anwählen zu können, muss 
eine Armatur ausgewählt sein!!

DE
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1

2

Antippen, um nach 
Armaturen in Reichweite 
zu suchen�

Gefundene Armaturen 
 antippen, um Pairing zu 
starten�

Ja auswählen und mit 
OK  bestätigen�

Geräte verwalten

DE

Es ist nicht möglich sich mit einer Armatur von zwei verschiedenen mobilen 
Endgeräten gleichzeitig zu verbinden�

Sollte die Gerätesuche erfolglos sein, überprüfen Sie bitte:

• dass die Armatur nach 2018 produziert wurde
• dass Bluetooth am Mobilgerät aktiviert ist
• dass die Standortabfrage am Mobilgerät aktiviert ist
• dass kein anderer Nutzer bereits mit der Armatur verbunden ist
• dass der BLE Converter aus dem Standby Modus aufgeweckt wurde� 

Versuchen Sie erneut den BLE Converter aufzuwecken (siehe Seite 12)�

!

!
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1

2 3

4

Verbundene Armatur antippen, um Informationen 
 anzuzeigen und zu  bearbeiten�

Erfolgreiches Pairing wird 
durch grünen Haken an-
gezeigt�

Geräte verwalten

DE

Die Batterie Status Anzeige im Menü ÜBERSICHT gilt nur für intern 
verbaute Batterien (ULTRA Waschtischarmaturen)� 
Die Anzeige externer Spannungsversorgung (Batterie/Netz) befindet sich im 
Menüpunkt DETAILS�

!

Vom Menüpunkt GERÄTE kann man das Pairing 
einfach aufheben, um nicht mehr vorhandene 
 Armaturen zu entfernen�
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Manuelles Öffnen und Schließen 
des Ventils, Durchführung einer 
manuellen Spülung sowie Ein-
gabe der Laufzeiten per Textfeld�

Wasserlaufzeiteinstellungen

Manuelles Schließen des Ventils, Durchführung der 
Hintergrundmessung des Sensors sowie Einstellung der 
Sensorreichweite per Textfeld�

Sensoreinstellungen

DE
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Intervall und Spüldauer über Eingabe per Textfeld�

Hygienespülung deaktivieren

Nutzungsabhängige Intervallspülung

Tagliche Spülung zu festgelegter Uhrzeit

Hygieneeinstellungen

Kommandos

DE
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• Anzeige der installierten App-Version

• Kontaktinformationen
• Datenschutzerklärung

• Bedienungsanleitung der Service APP

• Technische Dokumentation aller bisher verbundenen 
Armaturen

• Report verfassen und senden

Details

Hilfe

DE
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Produktspezifische Funktionen

Bei CONPRIMUS Duschpaneelen und lino PRIMUS L40 Standarmaturen kann eine Hygiene-
spülung mit gezielter Wassertemperatur durchgeführt werden� 

Wenn keine Zieltemperatur eingestellt wird, sind werkseitig 30°C voreingestellt�

Hygienespülung mit gezielter Wassertemperatur 

Einstellung benutzungsabhängiger Hygienespülintervall

Einstellung des Hygienemodus (inaktiv, Intervall, Uhrzeit)

Einstellung der Hygienespüldauer

Uhrzeit für Hygienespülung festlegen (nur Modus Uhrzeit)

Zieltemperatur für Hygienespülung festlegen

Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, kann eine sofortige Hygienespülung  manuell 
über die Schaltfläche „Hygienespülung auslösen” direkt in der App ausgelöst werden�

Alternativ kann die Hygienespülung auch über einen eingestellten Intervall, oder eine aus-
gewählte Uhrzeit alle 24 Stunden automatisch ausgeführt werden�

Bitte beachten Sie, sobald eine Zieltemperatur eingestellt ist, versucht die Armatur diese 
 Temperatur bei allen zukünftigen Hygienespülungen zu erreichen�

DE
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2

Important
Be sure to read the attached safety instruc-
tions before installing and commissioning the 
 system /product. 

Incorrect installation can cause malfunc tions 
and damage and become a danger for the 
user and specialist craftsmen.

The manufacturer does not assume any war-
ranty for improper operation and im proper use.

Electrical wiring and installations must be carried 
out by a qualifi ed electrician in accordance with DIN 
VDE 105-100�

Only insert cables at specifi ed positions� Assump-
tion of warranty only if the specifi ed cable types are 
used�

Observe DIN VDE 100-701 when installing central 
control units�

• Coin-operated machines must be installed 
in a splash-proof vestibule

• Control cabinets must be installed in a dry room

At water temperatures above 45 °C there is a risk 
of scalding!
The worksheet DVGW W 551 must be observed!

To avoid damage to functional components, mal-
functions and water damage, comply with operat-
ing  pressures in accordance with specifi ed technical 
data�

Disconnect the water supply before assembly and 
disassembly of water-bearing components and 
 fi ttings�

Before and after installation, fl ush pipes in accord-
ance with DIN EN 806-4 or ZVSHK leafl et “Flushing, 
dis infecting and commissioning of drinking water 
installa tions”�

Store product in a frost-free, dry environment�

Check the fi xing material in the scope of delivery for 
usability for current wall condition�
Only use stainless steel fi xing screws�

Observe maintenance and repair obligations in 
 accordance with VDI/DVGW 6023 or DIN EN 806-5�

Observe DIN 1988-200 or VDI/DVGW 6023 when 
tempo rarily shutting down valves or other water- 
bearing components�

Do not insert or swallow small parts such as screws, 
seals or other metal or plastic parts into the body! 
This can lead to health  damage, even life-threaten-
ing situa tions!

Before cleaning components, always read the in-
structions for use of the cleaning agent! Consult a 
qualifi ed specialist before using the cleaner�

Water-carrying sections of components must always 
be operated with water only! Oil or other liquids are 
not suitable for operation and can lead to damage 
and malfunction of the component�

The use of spare parts from other manufacturers 
can cause damage to the component and requires 
immediate cancellation of the warranty�

Do not dispose of batteries in house-
hold waste� Obligation to return to 
 municipal collec tion points or trade�

Important

EN
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Google Play Store Apple App Store

CONTI+ Service APP for wireless communication with all electrical CONTI+ shower 
 elements and concealed showers, lavatory faucets and urinal fittings in  commercial, 
public or semi-public areas – right up to the private sphere� In conjunction with the 
 CONTI+ BLE Converter, the CONTI+ Service APP ensures smart and secure communi-
cation of  fittings with mobile devices in German and English�

The CONTI+ Service APP can be downloaded on smart-
phones and tablets from Google Play or the App Store�

The CONTI+ BLE Converter serves as Bluetooth® trans-
mitter and receiver for the individual fittings� It can ei-
ther remain in the individual fittings as a fixed installa-
tion or be used as a mobile unit for several fittings; in 
this case, settings and logging can only be carried out 
for the  fitting currently connected�

System description

System components

EN
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Tablet / Smartphone

Waschtischarmaturen
Lavatory faucets

Unterputzduschen
Showers concealed

Duschelemente
Shower elements

Urinalarmaturen
Urinal fittingsWashbasin faucets Showers concealed

Tablet / Smartphone

Urinal fittingsShower panels

Connection scheme

EN

NOTE: Grouping / multiple selection of devices is not possible� The user can connect  
only with one device at a time�
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m
ax. 600 m

m

6V Battery

BLE 
Converter

6V / DC
Power supply unit

Washbasin faucets

Fasten the BLE Converter and battery under the washbasin with a suitable fastener 
(e�g� Velcro tape) and connect as shown in the illustration�
Follow the cabling instructions on page 27!

Installation BLE converter

or

EN
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Piezo Key-Switch
potential-free

Th
er

m
is

to
r

V2V1
Power
6,75 VDC

Power

Showers concealed

Fasten the electrical components with a  suitable fastener (e�g� Velcro tape) in the raw 
 assembly box and connect them as shown in the illustration�
Follow the cabling instructions on page 27!

For the plug connections, please observe the labeling on the control� The BLE convert-
er must be connected between the voltage source and the controller�

Mains

D
C

 In
pu

t

Battery

or

BLE
Converter

Installation BLE converter

EN
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Verteiler

Power

Shower panels

Fasten electrical components to the rear wall of the shower panel using suitable 
 fasteners (e�g� Velcro tape) and connect as shown in the illustration�
Follow the cabling instructions on page 27!

For the plug connections, please observe the labeling on the control� The BLE convert-
er must be connected between the voltage source and the controller�

Battery

BLE Converter

Controller

Piezo switch

Mains

D
C

 In
pu

t

Installation BLE converter

EN
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BLE Converter BLE Converter

Urinal fittings

Fasten the electrical components with a  suitable fastener (e�g� Velcro tape) in the raw 
 assembly box and connect them as shown in the illustration�
Follow the cabling instructions on page 27!

Battery Mains

Installation BLE converter

EN
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IP68

Cabling instructions

Mains Battery external

Form drip loops 
when installing 
cables!

or
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8

Hinweis! | Note!

Hinweis! Wartungsverpfl ichtung

Hinweis! Potentialausgleich

Hinweis! Elektroinstallation

Hinweis! IP68-Verbindung

Hinweis! Befestigung

Note! maintenance obligation

Note! potential equalization

Note! electrical installation

Note! IP68-Connection

Note! fi xation

Wartungs- und Instandsetzungsverpfl ichtungen 
 beachten gemäß:
 ▪ VDI/DVGW 6023 Blatt I

 ▪ Merkblatt 60�07 der Deutschen Gesellschaft 
für das Badewesen e� V�

 ▪ DIN EN 806-5
Die Zeitabstände für regelmäßige  Wartungen richten 
sich nach Wasserqualität und Benutzungs häufi gkeit 
(jedoch mindestens 1 x pro Jahr).

Für zusätzlich nötigen örtlichen Potenzialausgleich 
Kupferleitung von mindestens 6 mm² verwenden. 
Bei der Montage sind folgende gesetzlichen Bestim-
mungen durch die ausführende Elektrofachkraft 
einzuhalten: 
 ▪ DIN VDE 0100 Teile 701 und 702

Bei Nichtbeachten haftet die ausführende Firma.  

Zwingend erforderliche Verbindungsleitungen sind 
bauseits in einem Schutzrohr/Leerrohr zu verlegen und 
anzuklemmen.
 ▪ jeweils erforderliche Leitungstypen sind in den entsprechen-
den Montageanleitungen angegeben�

 
Die elektrische Verdrahtung darf nur von einer 
Elektro fachkraft gemäß DIN VDE 105-100 durch-
geführt werden. 

Schutzart IP68 nur bei korrekter Montage 
 gewährleistet.
 ▪ Bei Anschluss auf Steckermarkierung achten� 

 ▪ Steckverbindungen ohne Zugspannung und trocken 
 vollständig zusammenführen�

 ▪ Erst nach Kontrolle und Zuordnung der Steck verbindungen 
Spannung zuführen�

Der im Lieferumfang enthaltene Befestigungssatz 
dient dem universellen Einsatz. 
Vor der Montage ist auf einen geeigneten Untergrund 
zu achten! Das Befestigungsmaterial ist den örtlichen 
Gegebenheiten anzupassen.

Maintenance and repair obligations 
in accor dance with:
 ▪ VDI/DVGW 6023 Sheet I

 ▪ Leafl et 60�07 of the German Bathing Association 
(Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e� V�)

 ▪ DIN EN 806-5
The intervals for regular maintenance depend 
on the water quality and frequency of use 
(but at least once a year).

For additional necessary local equipotential 
 equalization use copper cable of at least 6 mm². 
The following legal regulations must be  ob served 
by the qualifi ed electrician during installation: 
 ▪ DIN VDE 0100 parts 701 and 702

In the event of non-observance, the contractor 
is liable.

Mandatory connecting cables are to be laid and 
 clamped on site in a thermowell / empty conduit.
 ▪ The required cable types are specifi ed in the corresponding 
installation instructions� 
 

Electrical wiring may only be carried out by a quali-
fi ed electrician in accordance with DIN VDE 105-100.

Protection class IP68 is only guaranteed 
if installed correctly.
 ▪ When connecting, pay attention to the connector marking� 

 ▪ Connect the plug connections completely without tension 
and dry�

 ▪ Only apply voltage after checking and assigning the plug 
connections�

The mounting kit included in the scope of delivery 
is for universal use. 
Before installation, a suitable substrate must be 
ensured! The fi xing material must be adapted 
to the local conditions.

BLE Converter

EN
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General notes

The BLE Converter must always be connected between voltage source and control 
electronics�

The location sharing must be activated for the mobile device to fully use the func-
tions of the APP�

For more information on the display of the power supply, see the chapter Manage 
Devices on page 31�

Information on battery-operated fittings

!

!

!

!

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Battery type Battery full Battery weak Battery empty

Lithium 6,0 V 5,7 V 5,6 V

Alkali (4 pcs�) 6,0 V 4,29 V 3,6 V

Note
Sensor LED flashes red 

Valve still opens – plan battery 
change

Sensor LED flashes red 
no function

EN

ATTENTION

For all compatible devices, that are battery powered, the BLE Converter can only be 
used for a short time� Otherwise, the battery will be discharged very quickly (1 - 2 
weeks)� 

!

Service APP can be used in combination with all compatible CONTI+ washbasin, 
shower and urinal fittings starting with year of manufacture 2018 (Compatible prod-
ucts are marked in our catalog)� 
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General functions App settings

Start app via shortcut� Registration
(Internet connection required)

Log in with user data 
after registration�
(Internet connection required)

Start | Register | Login | Menu

To be able to select general functions, a fitting must be selected!!

EN
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1

2

Tap to search for fittings 
within range�

Tap found fittings to start 
pairing�

Select Yes and confirm 
with OK�

Manage devices

EN

It is not possible to connect to a device from two different mobile devices 
at the same time�!

! If the device search is unsuccessful, please check:

• that the device was produced after 2018 
• that Bluetooth is activated on the mobile device
• that the location sharing is activated on the mobile device
• that no other user is already connected to the device
• that the BLE Converter has been woken up from standby mode� Try to 

wake up the BLE Converter again (see page 28)�
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1

2 3

4

Touch the connected fitting to display and edit infor-
mation�

Successful pairing is indi-
cated by a green tick�

Manage devices

The battery status display in the HOME menu only applies to internally 
batteries (ULTRA washbasin faucets)� 
The voltage status of the external power supply (battery/net) is displayed in 
the DETAILS menu�

!

EN

From the DEVICES menu, you can simply unpair to 
remove fittings that are no longer present�
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Manual opening and closing 
of the valve, execution of a 
manual flushing and input 
of the running times via text 
field�

Water flow time settings

Manual closing of the valve, execution of the background 
measurement of the sensor, and adjustment of the sensor 
range via text field�

Sensor settings

EN
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Interval and flushing duration via input in the text field�

Deactivate hygiene flush

Interval flushing depending on use

Daily flushing at a set time

Hygiene settings

Commands

EN
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Details

Help

• Display of the installed app version

• Contact details
• Privacy policy

• Operating instructions of the service APP

• Technical documentation of all previously connected 
devices

• Write and send report

EN
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Product specific functions

With CONPRIMUS shower panels and lino PRIMUS L40 standing faucets, a hygiene flush 
can be performed with a specified water temperature� 

If no specific temperature is set, 30°C is preset at the factory�

Hygienic flushing with specific water temperature 

Setting usage-dependent hygiene flush interval

Setting the hygiene mode (inactive, interval, time)

Setting the hygiene flush run time

Set time for hygiene flush (only Time mode)

Set target temperature for hygiene flush

When all settings have been made, an immediate sanitary flush can be triggered manually via 
the „Trigger sanitary flush” button directly in the app�

Alternatively, the hygiene flush can also be performed automatically via a defined usage- 
dependant interval or a selected time every 24 hours�

Please note that once a target temperature has been set, the fitting will attempt to reach this 
temperature for all future hygiene flushes�
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Reliable & innovative

For over 45 years, the CONTI+ brand has 
been a byword for flexible and holistic 
shower room and washroom solutions 
for public, semi-public and commercial 
environments as well as the health sector.
 
Known for its innovative technology 
and high grade materials, the brand has 
gained a reputation for unfailing quality. 
With a wide-ranging product portfolio 
and many years of experience creating 
custom designs,  CONTI+ is now  widely 
recognised among design engineers and 
architects for its  valuable  contribution to 
their projects. Every last detail is contem-
plated when  developing tailor-made 
products,  resulting in smart,  individual 
solutions to suit a plethora of applica-
tions and equipment. The choice of 
shower and washbasin fittings encom-
passes a variety of colours and finishes 
as well as options for surface or flush 
mounting. Naturally, sustainability, hy-
giene and reliability are a prime consider-
ation in the development of all products.

Thanks to its dependable quality and 
innovative technology, CONTI+ has re-
mained a trusted brand in Germany for 
over 45 years.

Verlässlich & Innovativ

Seit über 45 Jahren steht die Marke 
CONTI+ für flexible und ganzheitliche 
Duschraum- und Waschraumlösungen 
für den öffentlichen, halböffentlichen 
und gewerblichen Bereich sowie im 
Gesundheitssektor.
 
Innovative Technologie und hochwer-
tige Materialien bilden die Basis für 
verlässliche Qualität. Aufgrund eines 
breiten Produktportfolios und jahre-
langer Erfahrung in der Sonderanfer-
tigung ist die Marke CONTI+  Planern 
und Architekten als professio neller 
Partner bekannt. Bis ins Detail wer-
den smarte und individuelle Lösun-
gen für verschiedenste Einrichtungen 
und Verwendungen angepasst. Zur 
Auswahl stehen Dusch- und Wasch-
tischarmaturen als Aufputz- und Un-
terputzlösungen in unterschiedlichen 
Farben und Oberflächen. Bei der Ent-
wicklung aller Produkte stehen Nach-
haltigkeit, Hygiene und Sicherheit im 
Vordergrund.

Die Marke CONTI+ überzeugt mit 
verlässlicher Qualität und innovativer 
Technologie, basierend auf über 45 
Jahren Erfahrung in Deutschland. 

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98
35435 Wettenberg | Deutschland
Tel. +49 641 98221 0
Fax +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus
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